ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание автоматической установки пожарной

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при

пожаре, устройств персонального оповещения Аргус-Спектр Браслет-Р, объектовой РСПИ  с выводом радиосигнала на пультовую радиостанцию в подразделение пожарной охраны Федеральной противопожарной службы МЧС России по Ростовской области в больничном комплексе НУЗ ДКБ на ст.Ростов- Главный ОАО «РЖД» по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Варфоломеева 92а, с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (АУПС и СОУЭ), устройств персонального оповещения Аргус-Спектр Браслет-Р и станции объектовой радиосистемы передачи извещений (РСПИ) 

Исполнитель обязан:

- выполнять работы при наличии действующей  лицензии, выданной МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий  и сооружений по видам работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

 1. монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2. монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- предоставить в пользование на момент действия настоящего контракта, радиосистему передачи извещений о пожаре (далее РСПИ) на пульт подразделения пожарной охраны МЧС России в количестве 5 шт., технически совместимую с устройствами персонального оповещения Аргус-Спектр Браслет Р, для их сопряжения и технического взаимодействия по передачи сигналов оповещения больным и персоналу учреждения по радиоканалу.

- выполнять работы качественно и своевременно в соответствии с требованиями контракта, силами специалистов в объёме контракта, в соответствии со сроками, предусмотренными графиком проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АУПС, СОУЭ, РСПИ, Браслет-Р;

- ежемесячно осуществлять техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС, СОУЭ, РСПИ, Браслет-Р Заказчика;

- ежемесячно сдавать Заказчику работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АУПС, СОУЭ, РСПИ, Браслет-Р; 

- вести журналы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АУПС, СОУЭ, РСПИ, Браслет-Р надлежащим образом оформленные, о характере и объёме выполненных работ, с указанием сроков их начала и окончания (журналы предоставляются Исполнителем); 

- выполнять работы приборами (мегаомметр, измеритель шума и другие приборы) прошедшие государственную поверку;

- выполнять работы квалифицированными специалистами, имеющими допуск для работы с электрическими установками до 1000 вольт с соблюдением правил техники безопасности, прошедшими необходимыми освидетельствования;

- обеспечить наличие технического персонала Подрядчика, осуществляющего техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС, СОУЭ, РСПИ, Браслет-Р на объектах Заказчика с 8-00 до 17-00 (в том числе в выходные и праздничные дни) с непосредственным нахождением его на объектах Заказчика;

- наличие у Подрядчика действующей Аккредитации сервисного центра завода-изготовителя устройств персонального оповещения Аргус-Спектр Браслет-Р с целью продления их гарантийного срока эксплуатации и обновления Лицензионного программного обеспечения необходимого для качественной эксплуатации данного оборудования;

- наличие у подрядчика соответствующих документов(договора, соглашения и т.д.) подтверждающих возможность обеспечения вывода сигнала о срабатывании  АУПС в подразделение пожарной охраны ФПС МЧС России по Ростовской области напрямую, исключая возможность дублирование этого сигнала с использованием транслирующих этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ-123)

- наличие у подрядчика собственного Центра технического мониторинга по ведению круглосуточного контроля уровня и качества прохождения радиосигнала от объектовых станций до пультовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
- проводить регламентные работы по техническому обслуживанию:

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Периодичность выполнения мероприятий
	Количество проводимых работ в месяц

	1.
	Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ

	1.1.
	Внешний осмотр составных частей системы (прибор приёмно-контрольный, извещателей пожарных дымовых, извещателей пожарных ручных ИПР, оповещателей световых «Выход», оповещателей звуковых, шлейфов сигнализации и оповещения) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	ежемесячно
	1

	1.2.
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	ежемесячно
	1

	1.3.
	Проверка работоспособности составных частей системы (прибор приёмно-контрольный, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и оповещения и т.д.).
	ежемесячно
	1

	1.4.
	Ремонтно-восстановительные работы АУПС и СОУЭ  
	при возникновении неисправности
	

	2.
	Регламентные работы по техническому обслуживанию РСПИ «Стрелец-Мониторинг»

	2.1.
	Проверка работоспособности станции объектовой РСПИ.
	ежедневно
	30

	2.2.
	Контроль уровня радиосигнала от станций объектовых РСПИ  к пультовой радиостанции подразделения пожарной охраны МЧС России.
	не реже 3 раз в неделю
	12

	2.3.
	Контроль работоспособности аккумуляторной батареи 12В 7А/ч.


	ежемесячно
	1

	2.4.
	Проверка и контроль за настройкой частоты антенны.


	ежемесячно
	1

	2.5.
	Мониторинг работоспособности ADSL модема и протокола интернета TCP/IP
	ежемесячно
	1

	2.6.


	Обслуживание системы управления базы данных.
	ежемесячно
	1

	2.7.
	Обобщение базы данных о состоянии автоматической установки пожарной сигнализации объекта и предоставление Заказчику ежемесячно, а также за любой период времени по требованию Заказчика, письменных актов проверки работоспособности станции объектовой РСПИ с приложением отчётов из электронного журнала базы данных пультовой станции РСПИ о состоянии работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации.
	ежемесячно
	1

	2.8.
	Ремонтно-восстановительные работы станции объектовой РСПИ, обновление программного обеспечения.
	при возникновении неисправности
	


- осуществлять технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации Заказчиком АУПС, СОУЭ, РСПИ, Браслет-Р;

- оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации АУПС, СОУЭ и РСПИ, Браслет-Р (проведение инструктажей соответствующего персонала учреждения по работе с оборудованием, составление инструкций по эксплуатации приборов приёмно-контрольного АУПС, СОУЭ, РСПИ, Браслет-Р);

 
- выдавать технические рекомендации по улучшению работы АУПС, СОУЭ, РСПИ, Браслет-Р;

 - организовывать прибытие представителей Исполнителя для выполнения ремонтных работ по восстановление работоспособности вышедшей из строя АУПС, СОУЭ, РСПИ, Браслет-Р в течение не более 40 минут с момента получения Исполнителем вызова от Заказчика в рабочий день, включая выходные и праздничные дни;

- соблюдать технику безопасности при выполнении работ.

Перечень зданий для проведения работ по обслуживанию автоматической установки пожарной

сигнализации

	1
	Административный корпус

	2
	Здание главного лечебного корпуса

	3
	Томограф

	4
	Аптека (профпатология , бухгалтерия, АСУ)

	5
	Кислородная станция

	6
	Неврологический корпус

	7
	Пищеблок

	8
	ЛОР и глазное отделение

	9
	Гинекологический корпус (Гинекология,ХО-3,Эндоскопия)

	10
	Поликлиника №1

	11
	Часовня

	12
	Патанатомия (Гараж, ПАТ анатомия, БАК лаборатория)

	13
	Клинико-диагностическая лаборатория
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